
КАЛИБРОВКА 
ПЕРЕПУСКНОЙ КЛАПАН ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ГАЗА 

 
ВНИМАНИЕ! Данные клапаны уже откалиброваны и не требуют настройки. Отклонение значения точки росы от указанного 
в технических характеристиках, как правило, вызвано причинами, не связанными с их работой. 

 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ И ТЕМПЕРАТУРА ФРЕОНА R134A 

1.Контроль ведется на линии  ВСАСЫВАНИЯ КОМПРЕССОРА (низкая сторона фреонового контура) 
2. Знанения даны при температуре окружающей среды 20 °С. 

 
Перепускной клапан горячего газа  поз. 8 на рисунке. 

 
 

 

 


